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Assunto: Impugnação referente a Concorrência Pública 001/2022. 

 

Das Razões 

 

A empresa UNICOBA ENERGIA S.A interpôs um pedido de esclarecimento quanto a Solicitação de 

Refrator de vidro; números de parafusos da luminária Led, solicitação de válvula equilibradora de 

pressão e do fator de potência igual ou maior que 0,95. 

 

Do mérito 

 

O setor requisitante, o qual elaborou o projeto básico, emitiu o seguinte entendimento: 

 

“ 

 
 

DA SOLICITAÇÃO DE REFRATOR EM VIDRO. 

Visando princípio da economicidade e com base em dados, em experiência com prestação de serviços anteri-

ores, foi constatado que os materiais de polímeros têm baixa durabilidade e com pouco tempo apresentam 

manchas que reduzem a eficiência luminosa. 

 



 

Por isso decidimos manter as luminárias com vidro temperado. O vidro temperado permite facilidade e efici-

ência na manutenção (Limpeza) ao longo de sua vida útil. Caso ocorra a amarelamento das lentes em policar-

bonato precoce, entende-se que restará a CONTRATANTE um prejuízo grande de perda de transparência do 

mesmo com prejuízos inequívocos ao fluxo luminoso emitidos pelas luminárias. 

 

Da solicitação de válvula equilibradora de pressão. 

 

É necessário para o controle de pressão interno ao compartimento da luminária. 
 

DA SOLICITAÇÃO EXCLUSIVA DE NUMEROS DE PARAFUSOS NA LUMINARIA LED 

e DO FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR 0,95. 

 

Está correto dizer que o município, ao analisar detalhadamente o mercado de Luminárias Públicas em LED, 

decidiu por optar por exigir, no mínimo a certificação de acordo com a Portaria 20 do INMETRO publicada 

em 15 de fevereiro de 2017, que até por sua compulsoriedade em Luminárias para Utilização de Iluminação 

Pública, já traz uma maior segurança ao município em adquirir produtos em LED que passaram por um pro-

cesso de avaliação de conformidade.  

 

Contudo, além destes requisitos mínimos ainda definimos por exigir algumas características físicas e técnicas 

para as mesmas que não estão contempladas nesta Portaria, mas que julgamos extremamente relevantes para 

produtos que se propõe a ter uma vida útil de no mínimo 50.000 horas ou mais que 12 anos de utilização. 

Portanto exigimos algumas outras características físicas que entendemos relevantes e importante para estes 

produtos e que se restam omissas na portaria do INMETRO. 

 

Para reforçar, segue link para breve pesquisa dos produtos certificados atualmente juto ao INMETRO: 

(http://www.inmetro.gov.br/prodcert/servicos/busca.asp) onde consta dezenas de luminárias dotadas de vidro 

plano, todas certificadas. 

 

Portanto, não há cerceamento de participantes, pois existem inúmeros fornecedores que atendem as especifi-

cações do edital. 

 

Considerando que já existem vários projetos que foram atendidos com as mesmas especificações vamos manter 

os padrões de medida e fixação dos mesmos para manter os padrões nas luminárias. 
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